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I1 (weiss): Saldierende Impulse

I2 (gelb): Fehlerstatus (Öffner-Kontakt)

I1 (weiss): Vor- / Rückwärtsimpulse

I2 (gelb): Fliessrichtungssignal

I1 (weiss): Vorwärtsimpulse

I2 (gelb): Rückwärtsimpulse

Modus A4

Modus A3

Modus A2

GWF MessSysteme AG

Anschluss HRI an FM-1D/K
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Anschluss HRI an FM-2D/K

HRI

Impuls I1 weiss
oder
Impuls I2 gelb

Masse braun
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