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HRI Anschlussschema 
SPS / Leitsystem

SW 14 01_V1.0_D

I1 (weiss): Saldierende Impulse

I2 (gelb): Fehlerstatus (Öffner-Kontakt)

I1 (weiss): Vor- / Rückwärtsimpulse

I2 (gelb): Fliessrichtungssignal

I1 (weiss): Vorwärtsimpulse

I2 (gelb): Rückwärtsimpulse

Modus A4

Modus A3

Modus A2

GWF MessSysteme AG

5.6k

5.6k

SPS Innenbeschaltung

HRI

Eingang SPS

COM

Eingang SPS

+ -

weiss

gelb

braun

Externe Spannungs-
versorgung 24VDC

SPS / Leitsystem - Minus-Potential auf SPS-Eingänge
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SPS / Leitsystem - Plus-Potential auf SPS-Eingang

Eingang SPS

Wichtiger Hinweis:
Bei direkter Verdrahtung auf SPS-Eingänge (Plus-Beschaltung) 
kann nur ein Impulssignal des HRI angeschlossen werden. (Keine 
galvanische Trennung der Impulssignale im HRI)
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SPS / Leitsystem - Plus-Potential auf SPS-Eingänge / Potentialtrennung mit Relais
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