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Änderungen vorbehalten,

Elektroschema
OPTIFLUX 4300W (CG 488) getrennte Montage an Rechenwerk 
MULTICAL® 603 / 603-M / 803 / 803-M (Unidirektional)

Rechenwerk MULTICAL®
Typ 603/603-M/803/803-M
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Impulsausgang / Volumen

Analogausgang / 4-20mA
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